BIO-KALIBRA
KORNYEZETVEDELMI SZOLGALTATO BT.
1037 Budapest, Zay u. 3., TEL/FAX: 368-82-27, 368-20-91

E-mail: iroda@biokalibra.hu
Cg. 01-06-212676

AQUAPALACE Kft. ME 7.8-01/6
2000 Szentendre, Kalvaria ut 16/c.

Ikt Sz.: Vm 8-6/6/2021

Targy: onellen6rzd bakterioldgiai és kémiai vizvizsgalatanak eredménye
Melléklet: vizsgalati eredmények, helyszini mintavételi jegyzékonyv, szamla

Tisztelt Dr. Juhasz Laszlo!

Mellékelten megkildjik az Aquapalace Kft. 2000 Szentendre, Kalvaria ut 16/c, alatt
iizemeltetett medencés furddvizek bakterioldgiai és kémiai vizsgalati jegyz6konyveit tovabbi

szives felhasznalasra.

Bakterioldgiai szempontbdl a vizsgalt komponensek értéke az érvényben lévé vonatkozo
MSZ 13690/3-1989 sz. szabvanyban elgirt hatarértékeket kielégitette, a medencés
fiirdGvizek minGsége bakteriolégiai szempontbdl megfeleld.

Kémiai szempontbol a vizsgalt komponensek értéke az érvenyben lévé vonatkozé 37/1996
(X. 18.) NM rendeletben elgirt hatarértéket kielégitette, a medencés fiirdé vizek mindsége
kémiai szempontbél megfeleld.

Kérem, hogy a mellékelt szamlat az 11600006-00000000-77836021 sz. bankszdmlaszamra

atutalni sziveskedjenek.
KALIBRA Bt-
BIO-KAL! . 16.

1137 Bp., Szent lsivatt
Adbsz;-’lm: 7833628171

Budapest, 2021. junius 8.

Tisztelettel:

Ori Tibor
laboratoriumvezetd

Székhely: 1137 Budapest, Szent Istvan krt. 16.
Alapitva: 1990.
Iroda: 1037 Budapest, Zay u. 3.
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1211 Budapest, Szallito utca 6.
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Vizsgalati jegyzokonyv fiirdoviz mintak vizsgalatarél

V& Uszoda és Szabadidé Kozpont 2000 Szentendre Kalvaria u. 16/¢

Megbizo:
BIO-Kalibra Kornyezetvédelmi Szolgaltaté Bt.
1037 Budapest, Zay utca 3.

KVI-PLUSZ-munkaszam: 21 -0054-254

Paricsi-Kiss Szilvia

Budapest 2021. jnius 7.
laboratoriumvezetd, szakértd

A dokumentum tartalma:

Megnevezés, szam Oldalszdm ] Mellékletek (db)
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jek 1ISO 1400l ‘ﬁi ISO 900l
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Vizsgalati jegyz6konyv szdma: 21-0054-254 1/3 oldal
Eurofins KVI-PLUSZ
KORNYEZETVEDELMI VIZSGALO IRODA KFT.
Vizsgalélaboratérium
1211 Budapest, Szallit6 u. 6.

A NAH altal NAH-1-1377/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

Vizsgalati jegyzokonyv fiirdéviz mintak vizsgalatarol

V&Uszoda és Szabadidé Kozpont 2000 Szentendre Kalvaria u. 16/¢

Megbizo:
BIO-Kalibra Kornyezetvédelmi Szolgaltaté Bt.
1037 Budapest, Zay utca 3.

Budapest 2021. junius 7. Paricsi-Kiss Szilvia
laboratoriumvezetd, szakértd

A vizsgdlati jegyzékonyv 3 szdmozott oldalt tartalmaz.
Az Eurofins KVI-PLUSZ Kft. Vizsgdlolaboratorium irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyzékonyv csak teljes terjedelmében
sokszorosithato.

Jelen vizsgdlati jegyzékényvben meghatdrozott eredmények csak a kozolt mérési iddszakokra/vizsgalati mintdkra vonatkoznak.



Vizsgalati jegyzokonyv szama: 21-0054-254 2/3 oldal

A mintavétel dituma:
A mintavételt végezte:

1. A mintak adatai

2021. junius 1.
BIO-KALIBRA BT.

A mintikat a laboratériumba szallitotta: BIO-KALIBRA BT.
A mintik laboratériumba érkezésének ideje: 2021. janius 1.
A mintavétel akkreditalt vagy nem akkreditalt: Akkreditalt - NAH-1-1861/2020

A mintak allapota:

megfelel6

2. A kért vizsgalatok

Eredeti azonosito jel | KVI azonosito jel Minta tipusa Kért vizsgalatok

ammaonium, nitrit, nitrat, KOIps , klorid,
Gssz. keménység, Coccus-szam,

487-tanmedence 21-0054-254/1 fiirdoviz Staphylococcus aureus szam,

Pseudomonas aeruginosa szama,
Coliformszam, F coliform szam

3. A vizsgalatok soran alkalmazott moédszerek

MSZ 12750-21:1971 2. fejezet

MSZ 13690-2:1989 7.2.
szakasz (visszavont szabvany)
MSZ 13690-2:1989 7.4.
szakasz (visszavont szabvany)
MSZ 13690-2:1989 7.9.
szakasz (visszavont szabvény)
MSZ 448-12:1982 (visszavont
szabvéany) MSZ 448-12:1982
2.2.szakasz (visszavont
szabvany)

MSZ 448-15:1982 (visszavont
szabvany)

MSZ 448-21:1986 3. fejezet

MSZ EN 26777:1998

MSZ EN ISO 16266:2008
MSZ EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017 MSZ EN 1580

9308-1:2015
MSZ 1SO 7150-1:1992

Felszini vizek vizsgalata. Oxigénfogyasztas, kémiai oxigénigény (KOI)
meghatarozasa
Fiirdéviz. Mintavétel és bakteriologiai vizsgalat

Fiirdéviz. Mintavétel és bakteriologiai vizsgalat
Fiirdéviz. Mintavétel és bakteriologiai vizsgalat

Ivovizvizsgalat. Nitrat- és nitrition meghatdrozasa

Ivovizvizsgalat. Kloridion meghatdrozasa

Ivovizvizsgalat. Az Osszes, a karbonéat- és a nemkarbonat-keménység
meghatarozasa

Vizmindség. A nitrit meghatérozasa. Spektrometrias modszer (ISO
6777:1984)

Vizmindség. Pseudomonas aeruginosa kimutatasa és megszamlalasa.
Membransziiréses modszer (ISO 16266:2006)

Vizmindség. Az Escherichia coli és a coliform baktériumok kimutatasa.
1. rész: Membranszireses

médszer kis hattérterhelésii vizekre (ISO 9308-1 :2014/Amd 1:2016)
Az ammoénium meghatarozasa vizben. Manualis spektrofotometrids
modszer



Vizsgalati jegyzokonyv szama: 21-0054-254

4. A mérési eredmények

3/3 oldal

Megjegyzés:
A vizminta a bakterolégia
18.) NM rendelet szerint.

A vizsgalatokat 2021. jinius 01. és junius 04. kozott vége

Eredeti azonosité | 487-tanme- ]
jel: dence Meérték- Alsé Hatar-
KV1 azonosité jel: 21-0054- egység méréshatar érték
254/1
ammonium <001 mg/L 0,01 -
nitrit <0,05 mg/L 0,05 -
nitrat <0.5 mg/L 0,5 -
KOlps <0,5 mg/L 0.5 -
klorid 30 mg/L 3 -
ossz. keménység 33 Ca0O mg/L 1 -
Coceus-szam 0 /100ml - 250
Staphyioco'ccus 0 /100ml ) 5
aureus szam
i 0 /100ml : 2
aeruginosa szama
Coliformszam 0 /100ml | - 10
F coliform szdam 0 /100ml - 1

i vizsgalatok szempontjabol megfeleld min6ségl mesterséges flir

ztik.

déviz. Mindsités a 37/1996. (X.



Eurofins KVI-PLUSZ
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S euro fins Vizsgilolaboratérium
1211 Budapest, Szallité utca 6.
Tel.: 261-2978, Fax: 261-4323
www.kviplusz.hu, ajanlat-kvi@eurofins.com

Vizsgalati jegyzokonyv fiird6viz mintak vizsgalatarol

V&Uszoda és Szabadidé Kozpont 2000 Szentendre, Kalvaria u. 16/c

Megbizo:
BIO-Kalibra Kornyezetvédelmi Szolgaltato Bt.
1037 Budapest, Zay utca 3.

KVI-PLUSZ-munkaszam: 21 -0054-253
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Paricsi-Kiss Szilvia

Budapest 2021. junius 7.
laboratériumvezetd, szakérto

A dokumentum tartalma:

| Oldalszim | Mellékletek (db).

Megnevezés, szam

21-0054-253
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Am 4&’ 1SO 9001

ISO 14001
MARTON MARTON
SZAKERTO IRODA KET

SZAKERTO IRODA KFT



Vizsgélati jegyzokonyv szama: 21-0054-253 1/3 oldal
Eurofins KVI-PLUSZ
KORNYEZETVEDELMI VIZSGALO IRODA KFT.
Vizsgalolaboratérium
1211 Budapest, Szallit6 u. 6.

A NAH altal NAH-1-1377/2019 szamon akkreditalt vizsgal6laboratérium.

Vizsgalati jegyzokonyv fiirdéviz mintak vizsgalatarol

V&Uszoda és Szabadidé Kozpont 2000 Szentendre, Kalvaria u. 16/c

Megbizo:
BIO-Kalibra Kornyezetvédelmi Szolgaltato Bt.
1037 Budapest, Zay utca 3.

Paricsi-Kiss Szilvia

Budapest 2021. jinius 7.
laboratériumvezetd, szakértd

A vizsgalati jegyzékonyv 3 szamozolt oldalt tartalmaz.
Az Eurofins KVI-PLUSZ Kft. Vi izsgdllaboratorium irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz
sokszorosithato.
cakokra/vizsgdlati mintdkra vonatkoznak.

Jelen vizsgdlati jegyzékonyvben me ghatdrozolt eredmények csak a kozolt mérési idds

Gkamyv csak teljes terjedelmében



21-0054-253

Vizsgalati jegyzokonyv szama:

2/3 oldal

1. A mintak adatai

A mintavétel dituma:

A mintavételt végezte:

A mintakat a laboratériumba szallitotta:

A mintak laboratériumba érkezésének ideje:

A mintavétel akkreditilt vagy nem akkreditalt:

2021. jhnius 1.

BIO-KALIBRA BT.
BIO-KALIBRA BT.

2021. jonius 1.

Akkreditalt - NAH-1-1861/2020

A mintak allapota: megfeleld

2. A kért vizsgalatok
Eredeti azonosito jel | KVI azonositd jel W

484-11520 51:0054-253/1 | furdoviz | ammonium, nitrit, nitrat, KOI,s , klorid,
485-élmény 51005425372 | furdoviz | 0ssz keménység, E.coli szam, Coccus-

486-jakuzzi 5100542533 | furdoviz | szém

3. A vizsgalatok soran alkalmazott médszerek

MSZ 12750-21:1971 2. fejezet Felszini vizek vizsgalata. Oxigénfogyasztas, kémiai oxigénigény (KOI)
meghatarozasa

MSZ 13690-2:1989 7.4. Furdéviz. Mintavétel és bakteriologiai vizsgalat

szakasz (visszavont szabvany)

MSZ 448-12:1982 (visszavont

szabvany) MSZ 448-12:1982

2.2 szakasz (visszavont

lvovizvizsgalat. Nitrat- €s nitrition meghatarozasa

szabvany)

MSZ 448-15:1982 (visszavont Ivévizvizsgalat. Kloridion meghatdrozasa

szabvany)

MSZ 448-21:1986 3. fejezet [vovizvizsgalat. Az Osszes, a karbonat- és a nemkarbonat-keménység
meghatarozasa

MSZ EN 26777:1998 Vizmindség. A nitrit meghatarozasa. Spektrometrids modszer (ISO
6777:1984)

MSZ EN 1SO 9308- Vizminoség. Az Escherichia coli és a coliform baktériumok kimutatasa.

1:2014/A1:2017 MSZ EN ISO 1. rész: Membransziiréses

9308-1:2015 médszer kis hattérterhelésti vizekre (ISO 9308-1 :2014/Amd 1:2016)

.

Az ammonium meghatarozasa vi
modszer

MSZ ISO 7150-1:1992 zben. Manualis spektrofotometrids

4. A mérési eredmények
Eredeti azonositd

iel: 484-0sz0 485-élmény | 486-jakuzzi | oo
K V1 azonosito jel: 21-0054- 21-0054- 21-0054-
' 253/1 253/2 253/3

Alsd
méréshatar



-253 3/3 oldal

Vizsgalati jegyz0konyv szama: 21-0054

Eoresiesr :;'j“““s"" AB4Gszé | 485-élmény | 486-jakuzzi
. 570054 | 21-0054- | 21-0054-
K VI azonositd jel: 25372 55303

-EM‘-_-_
mm--

Megjegyzes:
A vizminta a bakterologiai vizsgalatok szempontjabol megfeleld minoséglh m
18.) NM rendelet szerint.

Alsd
méréshatar

Mérték-
egység

esterséges fiirdoviz. Mindsités a 37/1996. (X.

A vizsgalatokat 2021. junius 01. és jnius 04. kozott végeztik.



