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Targy: onellenérzd bakterioldgiai és kémiai vizvizsgalatanak eredménye
Melléklet: vizsgalati eredmények, helyszini mintavételi jegyzékonyv, szamla

Tisztelt Dr. Juhasz Laszlo!

Mellékelten megkildjik az Aquapalace Kft. 2000 Szentendre, Kalvaria ut 16/c, alatt
iizemeltetett Tan medence részletes bakteriologiai és kémiai vizsgalati jegyz6konyveit

tovabbi szives felhasznalasra.

Bakteriologiai szempontbdl a vizsgalt komponensek értéke az érvényben lévé vonatkozo
MSZ 13690/3-1989 sz. szabvanyban eldirt hatarértékeket kielégitette, a medencés
firdévizek mindsége bakterioldgiai szempontbol megfeleld.

Kémiai szempontbol a vizsgalt komponensek értéke az érvényben léve vonatkozé 37/1996
(X. 18.) NM rendeletben el8irt hatarértéket kielégitette, a medencés fiirdévizek minésége
kémiai szempontbdl megfeleld.

Kérem, hogy a mellékelt szamlat az 11600006-00000000-77836021 sz. bankszamlaszamra

atutalni sziveskedjenek.

Budapest, 2021. augusztus 24.
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Vizsgalati jegyzokonyv szama: 21-0054-438
‘ Eurofins KVI-PLUSZ’
KORNYEZETVEDELMI VIZSGALO IRODA KFT.
Vizsgalélaboratérium
1211 Budapest, Szallité u. 6.

A NAH altal NAH-1-1377/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Vizsgalati jegyzokonyv fiirdéviz mintak vizsgalatarol

(V 8 Uszoda és Szabadiddé Koézpont 2000 Szentendre Kalvaria u. 16/C)

Meghizo:
BIO-Kalibra Kornyezetvédelmi Szolgaltat6 Bt.
1037 Budapest, Zay utca 3.

Garami Ilona
laboratoriumvezetd, szakértd

Budapest 2021. augusztus 19.

A vizsgdlati jegyzdkonyv 3 szamozott oldalt tartalmaz.
Az Eurofins KVI-PLUSZ KfL. V: izsgdldlaboratorium irasbeli engedélye nélkil a vizsgdlati jegyzokonyv csak teljes terjedelmében
sokszorosithatd.
zsgdlati mintdkra vonatkoznak.

Jelen vizsgdlati jegyzokonyvben meghatarozoll eredmények csak a kozolt mérési idészakokra/vi
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A mintavétel dituma:
A mintavételt végezte:

1. A mintak adatai

2021. augusztus 3.
BIO-KALIBRA BT.

A mintikat a laboratériumba szillitotta: BIO-KALIBRA BT.
A mintak laboratériumba érkezésének ideje: 2021. augusztus 11.
A mintavétel akkreditdlt vagy nem akkreditalt: Akkreditalt - NAH-1-1861/2020

A mintik allapota:

megfeleld

2. A kért vizsgalatok

Eredeti azonosito jel

KVI azonosité jel Minta tipusa Kért vizsgalatok

783-tanmedence

ammonium, nitrit, nitrat, KOl . klorid,
Ossz. keménység, Coccus-szam,
21-0054-438/1 fiirdoviz Staphylococcus aureus szam,
Pseudomonas aeruginosa szama,
Coliformszam, F coliform szidm

3. A vizsgalatok soran alkalmazott médszerek
MSZ 12750-21:1971 2. fejezet Felszini vizek vizsgalata. Oxigénfogyasztas, kémiai oxigénigény (KOI)
meghatarozasa

MSZ 13690-2:1989 7.2. Fiirdéviz. Mintavétel és bakteriologiai vizsgalat

szakasz (visszavont szabvany)

MSZ 13690-2:1989 7.4 Fiirdoviz. Mintavétel és bakteriologiai vizsgalat

szakasz (visszavont szabvany)

MSZ 13690-2:1989 7.9. Fiirddviz. Mintavétel és bakteriologiai vizsgalat

szakasz (visszavont szabvany)

MSZ 448-12:1982 (visszavont  Ivovizvizsgélat. Nitrat- és nitrition meghatarozdsa
szabvany) MSZ 448-12:1982

2.2.szakasz (visszavont

szabvany)

MSZ 448-15:1982 (visszavont  Ivovizvizsgalat. Kloridion meghatarozasa

szabvany)

MSZ 448-21:1986 3. fejezet Ivovizvizsgalat. Az dsszes, a karbonat- €s a nemkarbonat-keménység
meghatarozasa

MSZ EN 26777:1998 Vizmindség. A nitrit meghatarozasa. Spektrometrias modszer (1SO
6777:1984)

MSZ EN 1SO 16266:2008 Vizmindség. Pseudomonas aeruginosa kimutatsa €s megszamlalasa.

MSZ EN ISO 9308-

Membréansziiréses médszer (ISO 16266:2006)
Vizmindség. Az Escherichia coli és a coliform baktériumok kimutatasa.

1:2014/A1:2017 MSZ EN ISO 1. rész: Membransziiréses

9308-1:2015
MSZ ISO 7150-1:1992

modszer kis hattérterhelésti vizekre (1SO 9308-1:2014/Amd 1:2016)
Az amménium meghatarozasa vizben. Manuélis spektrofotometrias
modszer




Vizsgalati jegyzokonyv szama: 21-0054-438

Megjegyzés:

A vizminta a bakterologiai vizsgdlatok szempontjab
18.) NM rendelet szerint.

3/3 oldal

4. A mérési eredmények

Eredeti azonositéo | 783-tanme- ] T
jel: dence Mérték- Alséd Hatar-
KT azonosits jel: 21-0054- egység méréshatar érték
438/1
ammonium 0,03 mg/L 0,01 -
nitrit <0,05 mg/L 0,05 -
nitrat 0.8 mg/L 0,5 -
KOlps <0.5 mg/L 0,5 -
klorid 33 mg/L 3 -
ossz. keménység 37 CaO mg/L 1 -
Coccus-szam 16 /100ml - 250
Staphyloco?cus 0 /100ml ) )
aureus szam
Pseydomon:’is 0 /100ml - 2
aeruginosa szama
Coliformszam 0 /100ml - 10
F coliform szam 0 - 100 J

A vizsgalatokat 2021. augusztus 11. és augusztus 17. kdzott végeztiik.

61 megfeleld mindségl mesterséges fiirdéviz. Minosités a 37/1996. (X.



